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8/14（火） 21:48
高圧発電機車にて送電
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8/15（水） 00:30
高圧発電機車にて送電
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高圧発電機車

8/15（水） 14:10
高圧発電機車にて送電

8/15（水） 21:38
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未復旧口数：664口

供給支障口数：9,442口

事故停電口数の推移

8/14 20:00～ 8/16 10:00 未復旧口数拡大図
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高圧発電機車による送電箇所図



Ｈ２４．８．１５ ヘリ巡視 空撮ルート  写真撮影結果

：空撮ルート

樹木かかり
写真No.4～6

電柱傾斜
写真No.1～3

土砂崩れ
写真なし

土砂崩れ
写真なし

土砂崩れ
写真No.8

土砂崩れ
写真No.7

土砂崩れ
写真なし



電柱傾斜箇所 写真

樹木かかり 写真

Ｎｏ．１ Ｎｏ．２

Ｎｏ．３

Ｎｏ．４ Ｎｏ．５

Ｎｏ．６

Ｈ２４．８．１５ ヘリ巡視 空撮ルート  写真撮影結果



土砂崩れ 写真

土砂崩れ 写真
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